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Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung TAG 

Hinweis 

Thermo-Auslöser müssen von den Brandgasen ungehindert angeströmt werden können. Die vorgeschriebenen 

Einbaulagen müssen eingehalten werden. Bei Reparaturen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

Wir weisen darauf hin, dass für den Fall einer ungewollt geplatzten Berstscheibe das ausströmende CO² im System 

oder TAG verbleibt. Beim Typ 40 „entlüftet“ kann das CO² in die Atmosphäre ausströmen. 
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